
Numer zapytania Z542/10398/1

Tytuł zapytania Prefabrykacja oraz dostawa dwóch rozdzielnic dla zakładu Tokai COBEX Polska
sp. z o.o. w Raciborzu

Kupiec prowadzący: Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych: Domagała, Dariusz

Data złożenia: 2026-01-16 06:10:31
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-01-16 08:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-01-22 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-01-22 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na  prefabrykację oraz dostawa dwóch rozdzielnic dla
zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu

1. Dostawa nowej rozdzielnicy do budynku Prasownia AB

a. Dostarczyć nowa rozdzielnice firmy Hensel według załączonego projektu.

W rozdzielnicy należy zastosować oryginalna aparaturę dedykowana przez firmę Hensel, tj:
Hensel, Wohner (np. rozłączniki bezpiecznikowe NH00 czy NH1),

połączenia elastyczne itp. Na rozdzielnicy zabudować połączenie PEN pomiędzy szynami.

b. Rozdzielnicę na Prasowni AB doposażyć w poniże aparaty i okablować je z głównym
systemem szyn niezależnym okablowaniem min. 10mm2:

a. 2 x rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z‑SLS/CB/3 nr 248249 – 2 zestawy gniazd,
b. 1 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 – pulpit
c. 1 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 – szafka A11
d. 4 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 – szlabany
e. Rezerwa:

i. 1 x rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z‑SLS/CB/3 nr 248249
ii. 2 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16
iii. 2 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16

c. Rozdzielnica zamontowana na ramie dedykowanej przez firmę Hensel.

2. Dostawa nowej rozdzielnicy do budynku Piece Kręgowe

 

a. Dostarczyć nowa rozdzielnice firmy Hensel według załączonego projektu.

W rozdzielnicy należy zastosować oryginalna aparaturę dedykowana przez firmę Hensel, tj:

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 16-10-2026 12:34 Strona 1 z 4



Hensel, Wohner (np. rozłączniki bezpiecznikowe NH00 czy NH1),

połączenia elastyczne itp. Na rozdzielnicy zabudować połączenie PEN pomiędzy szynami.

b. Rozdzielnicę na Piece Kręgowe doposażyć w poniże aparaty i okablować je z głównym
systemem szyn niezależnym okablowaniem min. 10mm2:

a. 3 x rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z‑SLS/CB/3 nr 248249 – 3 zestawy gniazd,
b. 2 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 – 2 pulpity,
c. 2 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 – szafka A12 i szafka 11
d. 5 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 – 5 bram,
e. Rezerwa:

i. 1 x rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 Z‑SLS/CB/3 nr 248249
ii. 2 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16
iii. 2 x wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B16

c. Rozdzielnica zamontowana na ramie dedykowanej przez firme Hensel.

3. Dostarczenie rozdzielnic do GPT – miejsce wskaże Zamawiający.

4. Pozostałe elementy niewymienione w specyfikacji powinien zapewni Wykonawca. Rozdzielnica
powinna być kompletna pod względem oszynowania, przygotowana do podłączenia kabli.

5. W zakresie rozdzielnicy Wykonawca:

a. Dostarczy certyfikat CE z protokołem weryfikacji wyrobu na całość dla danej rozdzielnicy w wersji
papierowej oraz elektronicznej w 2 egzemplarzach.

W załączeniu projekt rozdzielnic

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu
się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cena netto w rozbiciu na poszczególne pozycje

- specyfikacja materiałowa

- warunki płatności ( preferowany przelew 45 dni )

- termin dostawy  
 

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan  pan Tomasz Balbus   tel.
695 745 098   e-mail :  tomasz.balbus@tokaicobex.com
 

 

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie ze względu na specyfikę
produkcji jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kasku ,okularów ochronnych, butów
roboczych oraz fartucha
 

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec
Wykonawcy zawierają:  Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna
specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza
niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi ,
zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)
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Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego
terminu składania ofert.
 

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i
rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez
zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego
postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych
Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji
przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu
przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyn. 
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje
politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną
uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności
energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty

1. Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX
grudzień.pdf

2. Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
3. Projekt_rozdzielnic_dla platformy_PrasowniaAB_Piece.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Prefabrykacja i dostawa nowej
rozdzielnicy do budynku Prasownia AB 1 szt.

CZĘŚCI
ZAMIENNE

(ELEKTRYKA,
MECHANIKA,

AUTOMATYKA,
HYDRAULIKA,
PNEUMATYKA)

2.
Prefabrykacja i dostawa nowej
rozdzielnicy do budynku Piece

Kręgowe
1 szt.

CZĘŚCI
ZAMIENNE

(ELEKTRYKA,
MECHANIKA,

AUTOMATYKA,
HYDRAULIKA,
PNEUMATYKA)
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Miejsce dostawy: siedziba
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
3. Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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